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Примечание:
1. На чертеже указываются диаметры условных проходов труб.
2. Магистральные трубопроводы прокладываются  у пола подвала.
3. Трубы прокладывать с уклоном 0,002 в сторону опорожнения.
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Примечание:
 На чертеже указываются диаметры условных проходов труб.
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Примечание:
 На чертеже указываются диаметры условных проходов труб.
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Примечание:
1. На чертеже указываются диаметры условных проходов труб.
2. Магистральный трубопровод  прокладывать через существующие отверстия
3. Расположение наружных поливочных кранов уточнить по месту.
4. Трубы прокладывать с уклоном 0,002 в сторону опорожнения.
5. Водомерный узел см.  заказ 01/28/03-ХВС выполненным ИП  Ваойналович А.А
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выполненным
ИП  Ваойналович А.А)

 Водомерный  узел
(см. заказ 01/28/03-ХВС

выполненным
ИП  Ваойналович А.А)
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